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134 01.09.2023

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV - chemischer Teil

Entnahmeort: Schoénbrunn, ON
Entnahmestelle: Anw. LA&mmlein
Kennzahl: 1230067402790 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 08.08.2023 09:21 Analysennummer: T193637
Probenahme durch: D. Moreth, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Prifungsbeginn: 08.08.2023
Probenahmeart: Ende der Prufung: 01.09.2023
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Benzol mg/| <0,0002 0,0010 DIN 38407-43 (2014-10)
Bor (B) _ _FQ}II ' 0,07 1',0 ~ |ow EN ISO 172942 (2017 01)
Bromat (Br0,") . mg/l <0,002 0,010  |DINENISO 15061 (2001-12)
Chrom (Cr) mg/l 0,0003 0,025 DIN EN ISO 17294-2 (2017- 01)
Cyanid (CN") mg/! <0,005 0,050 é‘ﬂ,ﬁ“‘j;;es_‘f‘fam B
12 Dlzﬁié}ethan T ma/l <0,0001 o 0,0030  |DIN 38407-43 (2014-10)
F|UOI’Id (F )'W' - B mg/l 0 08 1.5 DIN EN ISO 10304-1 (2008-07)
Nitrat (NO ;) mg/! 40,4 ) 50 ~ [DIN EN SO 10304-1 (2009-07) |
Pflanzenschutzmittel (msgesamt) rﬁglli nu. 0,00050 siehe hinten )
Quecksnber {Hg) mg/l <0,0001 ) 0,0010 DIN EN ISO 12846 (2012- os)
Selen (Se) - mal_l _ 0,001 R 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (2017 01)
Summe_emé_;fetra -und Trichlorethen - mg/l -_;0,0002 7 0,010 |oIn 38407-43 (2014-10) 7
Uran (U) mg/l 0,003 0,010 DIN EN 1SO 172942 (2017-01)
Antimon (Sb) mg/l <0,001 0,0050  [DINENISO 17294-2 2 (2017-01) |
Arsen (As) _ mg/! £ 0,0007 0,010  [DINENISO 172642 (2017-01)
Benzon(a)-pyren" i _nigll '<0.000003__ 0,000010  |DIN 38407- 39 (2011-09) .
Blei (Pb) mg/l 0,002 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cadmlum (Cd) mg/l <0 0003 | 00030 DIN EN ISO 172942 2(2017-01)
Kupfer (Cu) ma/l (_)_,02”577 2 0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Nickel (Ni) mg/l ~ <0,001 - 0,020 [PINEN 1SO 17204-2 (2017-01)
Nitrit (NO,") ma/l <0,01 0,103/0,5_(_) DIN EN 26?77 (1993 04) |
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/! 0,81 1 berechnet
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Schénbrunn, ON
Entnahmestelle: Anw. Lammilein
Probenahme am:; 08.08.2023 09:21 Analysennummer: T 193637
Parameter Einheit Befund Grenzwert Untersuchungsmethode
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) mg/l <0,00002 0,00010 DIN 38407-39 (2011-09)
Trlhalogenmethane (THM) o o ._7rhE/f'77 T <0 001 17T Eo?o_ . Dlifsiamﬂg(zom 10) -
Aluminium (Al) S 7_ Comon | <001 | o200 DIN EN SO 17204-2 (2017- 01) |
Ammomum (NH4 ) o _; N nﬁ_g/r o <0 01 I 7)573 o DIN 38406 -5-1 f198576) |
Chlorid (CI°) — rmEl'I’i e 14 4 T T 2_5077  |owEn |so 10304 1 (2009 07)
Eisen (Fe) - "__-'Wirﬁ_g/r | 0023 e 0200 ~ |onens 1301?2942(2017-01)
Farbung'(SAK bei A = 436 nm) T T M <0,02 | 0/ & |oivEn N IS0 7887 {2012 o)
Geruchsschwellenwert bel 23° C _____ - _ o fON = 1 [ a1 DIN EN 1622 Anh . € (2008- 10)
Geschmack typisch chféigg::l”:; DEV B 1/2 Teil a (1971)
elektr L_eﬂfahugkgﬁpeu 25 C o :/_ a pS/cm | 0 | 2790 . DIN EN 27888 (1993 11} . |
Mangan (Mn) | mgn | 770;6627 | oo 050 [onen ISO 17294-2 (2017 01) }
Natrium (Na * ) - ___ B __ mg/l ___ N _ 78,0"_7'"_' 200 B omEns EN |5017294 2 (2017:01)
?;%ag)lsch gebundener Kohlenstof‘f mgl 1.1 o\r}gfa:gz:rl?na;e DIN EN 1484 (2019-04)
suffat(so,*) | mol | 181 | 250 lomen NSO 10304-1 1(2000.07)
Tfﬁbﬂﬁg e NTU | 016 | 7_1073 ~ |oweniso 7027 (2016 6-11) O
° pH'Wert bei 18,6°C ( (Vor Ort) N ;HEiﬁFeEh_ o _:(: 19 | 675_957_ DIN EN ISO 10523 (2012- -04) ~
Cafcﬂléé&kapamtat N m_gfr S -21 8 ' '_!ﬁ_se'im_" DIN 38404 '1_6_('2012”12)
Calcium fCa 2+ ) I il knrﬁ?;—.flm_m - 133 T DIN EN 1SO 17204 2(2017~01)
Magnesium (Mgz*) N Eg_n_ B 454 i 7DIN EN'fso172942(2017 01) -
Kalium (K*) N 'Egjf_'lm T 2,1 I DIN EN lsb 0 17294 2(201“7 01).
Saurekapazftét bis pH 4 3 - __mir:rilé-l-ﬁ- RS 76?47 o T DIN 38409 7- 2 (2005 1_5) |
Summe EFEaIkahen - R 3 77m_mof/71 A 5 18 il A berechnet -----
Gesamtharte V T __n-diHr i 28 9 T Wﬁber{;:hn(;t T
Hartebereich (Waschmlttelgesetz ) hart [berecnnee
in Anlehnung an ® Grenzwert am Ausgang Wasserwerk 0.B. = ohne Beanstandung
* vom 29.04.2007 n.b. = nicht berechenbar n.u. = nicht untersucht
* gesundheitlicher Orientierungswert * nicht relevanter Metabolit n.n. = nicht nachweisbar

. Acrylamid, Epichlorhydrin und Vinylchlorid:

Die Einhaltung der Grenzwerte wird durch Berechnung der Restmonomerkonzentration aufgrund der maximalen Freisetzung nach
der Sperzifikation des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis ermittelt.

Konformitétsaussage:
Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Bad Kissingen, den  01.09.2023

Institut DF NOSs GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung _
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4- 10) Seite 2 von 2
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